質問番号：a0218
質問締切日：R1.12.11

質問回答書
	案件番号
	4312000613

	案件名
	横須賀ごみ処理施設　機械警備業務委託（長期継続契約）


	番号
	質問事項
	回答

	１
	通信回線の種別
専用線・アナログ・３回線の３回線とは３Ｄ回線のことでよろしいでしょうか。
ＬＴＥ回線でも可能でしょうか。
	警備エリア①焼却施設②計量棟③不燃ごみ等選別施設の３エリアから、玄関棟ＭＤＦまで専用線を引いて頂きますので合計３回線です。
無線通信は不可能です。アナログ回線で通信してください。

	２
	通信回線の種別
玄関棟ＭＤＦから各警備エリア３対象まで、通信回線用配管はご用意されているという
認識でよろしいでしょうか。
	専用の配管はありません。
共用の配線ラックと、天井転がしになります。

	３
	入札金額（予定金額設定59,000円（税抜））
は令和１年度金額（令和２年３月１日～令和２年３月３１日）ということでよろしいでしょうか。
	その通りです。

	４
	③不燃ごみ等選別施設のような部屋が多いエリアなどは、警備配線工事上、各御希望の部屋まで天井内通線（ｺﾝﾄﾛｰﾗから防犯センサーまで）は可能な状態であるとの認識でよろしいでしょうか。
	可能です。

	1 ５
	2 焼却施設②計量棟③不燃ごみ選別施設の防犯として各所にコントローラ設置でもよろしいでしょうか。
	可能です。

	６
	火災監視は不要との見解でよろしいでしょうか。（侵入監視のみ）
	その通りです。


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
