質問番号：ｂ0106　　　
質問締切日：Ｈ30.7.11　　

質問回答書
	案件番号
	4301900050

	案件名
	下町浄化センター沈殿池機械設備工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	消泡水管・汚泥掻寄機駆動軸・スカムスキマ駆動軸用及び終沈下層掻寄機駆動チェーン用の開口は既に開いていると考えてよろしいでしょうか。
	消泡水管については一部開口が必要となります。

	２
	掻寄機の付属品に1)フライト脱落防止ガイドがあります。フライト脱落防止ガイドには、①耐震用シュー・②浮上防止レール・③フライト端にガイド板を取り付けたもの　等様々なガイドがありますが、いずれの方式を採用しても問題ないでしょうか。
	よろしいです。
但し、受注後に承諾図にて確認させていただきます。

	３
	日本下水道事業団殿の「機械設備標準仕様書」の「チェーンフライト式：合成樹脂チェーン」の仕様とノッチ式の仕様は細部で異なっております。ノッチ式は材質が軸：ステンレス又はS45C以上、スプロケット：ステンレス＋合成樹脂又は合成樹脂、池底レール：合成樹脂となっており、従動軸の構造は片持ちとなっています。これらはノッチ式の仕様でよろしいでしょうか。
	よろしいです。

但し、受注後に承諾図にて確認させていただきます。

	４
	生汚泥引抜管、返送汚泥引抜管及び余剰汚泥引抜管を接続する躯体埋込管（既設）の材質を教えて下さい。
	ダクタイル鋳鉄管(DCIP)となります。

	５
	機器据付に伴い、コンクリート防食の補修は必要なしと考えてよろしいでしょうか。
	機器据付位置によっては必要となります。

	６
	機器据付に際して、池内の水抜き及び清掃は特に必要なしと考えてよろしいでしょうか。
	よろしいです。

	７
	工場製作期間中においても、監理技術者兼現場代理人は本工事への専任が必要でしょうか。
	工場製作期間中の監理技術者の専任は不要、現場代理人の専任は必要となります。
現場代理人についての詳細は以下をご覧ください。
入札の広場　＞　入札情報ポータルサイト　＞　入札制度関連情報　＞　現場代理人の常駐義務の緩和

	８
	工場製作期間から現地工事期間への移行のタイミングで、監理技術者兼現場代理人を変更することは可能でしょうか。また、変更可の場合、入札時に提出する予定技術者届では工場製作期間中の技術者のみの届出でよろしいでしょうか。
	監理技術者及び現場代理人の変更は可能です。予定技術者届は、契約締結時に配置予定の技術者の氏名を記入してください。


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
