質問番号：　a0086　　
質問締切日：R2.07.08　　

質問回答書
	案件番号
	5021000080

	案件名
	市立坂本中学校外壁改修工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	数量内訳書　P-4　３）外壁塗装
水洗い　摘要に記載がありませんが、

水洗いの仕様をご指示願います。
	高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(10～15MPa程度)で見込んでいます。

	２
	数量内訳書　P-5　５）機械設備
発生材運搬、積込みの記載がありませんが

積込みを見てもよいでしょうか。
	発生材運搬に積込みも含んでいるものとしています。

	３
	数量内訳書　P-5　５）機械設備
発生材運搬　1式になっておりますが、

発生材種類、数量等、運搬車両の種類

積込み方法、処分場までの距離,DID区間の

有無をご指示願います。
	発生材の種類、数量については、
金属くず29kg、コンクリートがら0.1t、廃プラスチック10kg、混合廃棄物0.1m3となります。
発生材運搬について、刊行物の2tダンプ、神奈川県、片道距離概ね25km、1回で積算しています。
積込み方法、DID区間については別途計上していません。

	４
	数量内訳書　P-5　５）機械設備

発生土処分　１式になっておりますが、

発生材種類、数量等をご指示願います。
	数量内訳書P-5 ５）機械設備では発生土処分はありません。

	５
	数量内訳書　P-6　６）電気設備

ボックス類　別紙内訳書　No,21　プル

ボックス　SUS　WP　ETあり含むと記載が

ありますが、大きさの記載がありませんので大きさをご指示願います。
	プルボックスの大きさは
　250角×100d SUS WP　　　２個
　250角×100d SUS WP ET有２個　
　300角×200d SUS WP　　　２個
　350角×200d SUS WP ET有１個
となります。

	６
	数量内訳書　P-6　６）電気設備

土工事　1式　と記載されていますが、

掘削方法、掘削数量、埋戻し数量、残土処分方法、数量、運搬方法をご指示願います。
	掘削方法：手掘り
掘削数量：1.95 m3  

埋戻し数量：1.95 m3  

数量：全量埋め戻し


	番号
	質問事項
	回答

	７
	数量内訳書　P-6　６）電気設備

発生材運搬　1式になっておりますが、

発生材種類、数量等、運搬車両の種類

積込み方法、処分場までの距離,DID区間の

有無をご指示願います。


	発生材種類：プラスチック類
　　　　　　鉄A（配管類）　（有価物）
　　　　　　鉄B（蛍光灯等）
数量等　　：プラスチック類　　22kg
　　　　　　鉄A　　65kg
　　　　　　鉄B　　24kg
運搬車両の種類：2tダンプ車使用
処分場までの距離：概ね25km、１回で積算
しています。
積込み方法、DID区間については別途計上していません。

	８
	数量内訳書　P-6　６）電気設備

発生土処分　１式になっておりますが、

発生材種類、数量等をご指示願います。
	発生土処分はありません。(全量埋め戻しのため)


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）

