質問番号：　　a0147　　
質問締切日：R02.08.19　　

質問回答書
	案件番号
	5021000141

	案件名
	市立武山小学校体育館改修工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	直接工事費に電気設備及び機械設備が含まれていますが、その共通費は建築工事には含まずに電気設備及び機械設備それぞれの共通費率で計算していると考えて良いですか？
	共通費のうち、共通仮設費と現場管理費はそれぞれの工事種別ごとの共通費率をもとに計算しています。一般管理費は、主たる工事である建築の共通費率をもとに計算しています。

	２
	１．屋上防水改修　2）撤去・処分のｱﾙﾐ笠木撤去（ｼｰﾘﾝｸﾞ共　集積共）について、単価根拠が②となっていて、建築施工単価にｱﾙﾐ笠木撤去の単価が掲載されていますが、規格・仕様覧にｼｰﾘﾝｸﾞ共及び集積共とは記載がありません。設計で積み上げている単価にはｱﾙﾐ笠木撤去の掲載単価の他にｼｰﾘﾝｸﾞ撤去費及び集積手間を別途計上していますか？その場合、それぞれの単価をご指示ください。
	建築施工単価P368  撤去（ｱﾙﾐ笠木）を採用しています。ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去は別途計上しておりません。

	３
	１．屋上防水改修4）防水・その他の水洗いについて、単価根拠が②となっていますが、設計で採用している単価は建築施工単価の外壁改修工事に掲載されている水洗い工法（ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼによる水洗い・清掃）及び建築ｺｽﾄ情報の外壁改修工事（吹付）に掲載されている水洗い（ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ）の平均単価と考えて良いですか？
	水洗いにｹﾚﾝを見込んでいないため、建築施工単価P372 水洗い工法（ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼによる水洗い・清掃）を採用しています。

	４
	別紙内訳№11及び№18　足場損料の脚立足場について、設計で見込んでいる脚立足場は仮設（改修）一般、階高4.0ｍ以下と考えて良いですか？
	よろしいです。

	５
	別紙内訳№7　発生材処分の、その他（混合廃棄物）について、設計で見込んでいる単価は建設物価3月号の905頁に掲載されている解体系混合廃棄物（石膏ﾎﾞｰﾄﾞを除く）の神奈川県の平均単価と考えて良いですか？
	建築施工単価P553と建築コスト情報P585にある解体系混合廃棄物（石膏ﾎﾞｰﾄﾞを除く）の神奈川県平均単価を平均した単価を採用しています。

	６
	２．渡り廊下改修の８）電気工事の撤去費について、数量が1式となっていますが、設計で見込んでいる撤去の内訳は照明器具6個、及び煙感知器1個と考えて良いですか？
	よろしいです。

	７
	別紙内訳№22　EEFｹｰﾌﾞﾙについて、設計で見込んでいる配線方法は管内配線と考えて良いですか？
	管内配線ではなく、天井隠蔽配線を見込んでいます。


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
