質問番号：　a0328　　
質問締切日：　R03.02.24　

質問回答書
	案件番号
	5021000354

	案件名
	（仮称）中央こども園改修電気設備工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備　　　　　　　　　　　　
ﾎﾞｯｸｽ類　種類　個数等教えてください。
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　中四角　D44　ﾎﾞﾝﾄﾞ共　15個
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　中四角　D54　ﾎﾞﾝﾄﾞ共　3個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　1個用1方出　塗装共　3個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　1個用2方出　塗装共　2個
合成樹脂ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　中四角　D44　193個
合成樹脂ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　1個用　12個
合成樹脂ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　3個用　1個

	２
	電話情報配線設備
ﾌﾟﾚｰﾄ類　種類　個数等教えてください。
	ﾌﾟﾚｰﾄ　ブランク角　35個
ﾌﾟﾚｰﾄ　フロアプレート　3個

	３
	拡声設備
ﾎﾞｯｸｽ類　種類　個数等教えてください。
	合成樹脂ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　中四角　D44　79個

	４
	ITV設備
ﾌﾟﾚｰﾄ類　種類　個数等教えてください。

ﾎﾞｯｸｽ類　種類　個数等教えてください。
	ﾌﾟﾚｰﾄ　入線カバー　WP　4個
ﾌﾟﾚｰﾄ　ブランク角　1個
ﾌﾟﾚｰﾄ　ノズル（ハトメ）角　3個
ﾌﾟﾚｰﾄ　フロアプレート　3個
露出丸型ﾎﾞｯｸｽ　1方出　塗装共　4個
合成樹脂ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　中四角　D44　6個

	５
	ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ﾄｲﾚ呼出設備
ﾎﾞｯｸｽ類　種類　個数等教えてください。
	合成樹脂ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　中四角　D44　1個


	６
	受変電設備
土工事の内訳を補足していただきたい。
	根切り　5.76㎥
埋戻し　5.76㎥

	７
	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
土工事の内訳を補足していただきたい。
	根切り　9.6㎥
埋戻し　9.6㎥

	８
	既設設備撤去
電灯・動力幹線の記載がございません。
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ・動力・分電盤等の内容の記載がございません。
	電灯・動力幹線の撤去費は既設設備撤去に計上されています。
ｷｭｰﾋﾞｸﾙの撤去はありません。
動力・分電盤等の撤去費は既設設備撤去に計上されてます。

	９
	既設設備撤去
撤去範囲の配管配線の細目内訳を補足して頂きたい。
	電線管　E19　958.0m
電線管　E25　636.0m
電線管　E31　393.0m
電線管　E39　179.0m
電線管　E51　264.0m
ビニル電線　1.2㎜　2,052.0m
ビニル電線　2.0mm　11,032m
VVFケーブル(管内)　1.6-2C　12.0m
VVFケーブル(管内)　2.0-2C　1,214.0m
VVFケーブル(管内)　2.0-3C　86.0m
VVFケーブル(天井)　1.6-2C　1,442.0m
VVFケーブル(天井)　1.6-3C　738.0m
FPケーブル　1.2-3C　38.0m
CVV-CVV-Sケーブル　2-2C　49.0m
HP，AEケーブル　1.2-2C　705.0m
HP，AEケーブル　1.2-3C　243.0m
HP，AEケーブル　1.2-20P　8.0m
構内ケーブル　0.65-2C　705m
構内ケーブル　0.65-10P　12.0m
構内ケーブル　0.65-20P　8.0m
構内ケーブル　0.65-30P　4.0m
構内ケーブル　0.65-50P　4.0m
構内ケーブル　0.65-100P　38.0m
構内ケーブル　1.25-10C　32.0m
同軸ケーブル　5C-2V　376．0m
同軸ケーブル　7C-2V　17.0m
MVVSケーブル　0.75-2CS　31.0m

	１０
	既設設備撤去
運搬費の積込方法・車両サイズ・運搬距離
回数を教えてください。
処分費の内訳書を教えてください。
	積込方法　指定していません。
車両サイズ　2tダンプ
運搬距離　25.0km
回数　3回
処分費
プラスチック　1,309.00㎏
鉄A　電線管,ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,盤等　2,485.00㎏
鉄B　1,876.00㎏


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）

