質問番号：　a0132　　
質問締切日：R02.08.05　

質問回答書
	案件番号
	5021000124

	案件名
	八幡ハイムD棟外壁塗装その他工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	内訳P6　撤去費（処分費を含む）１式の詳細をご指示願います。
	撤去費（運搬費含む）の内訳は下記のとおりです。
電線管G22　1.0ｍ
電線管E19　再取付　5.0ｍ
VVFケーブル(管内)再取付 2.0mm-3C 1.0ｍ

同軸ケーブル　7C-2V　5.0ｍ
タンブラスイッチ　1個
自動点滅器　1個
照明器具ABC　直付　20W　96個
照明器具BC   再取付　直付　20W　7個　 

照明器具ABC（仮設のための取外し）103個
照明器具D　埋込み　20W×3　3個
照明器具D　（仮設のための取外し）　3個
照明器具E　直付　　1個
照明器具E　（仮設のための取外し）　1個

照明器具F　埋込み　1個
照明器具F　（仮設のための取外し）　1個
アンテナ素子　　2段　1個
アンテナマスト　屋上　1個
スポット感知器　定温式　14個

	2
	内訳P6　処分費　1式の詳細をご指示願います。
	処分費の内訳は下記のとおりです。
プラスチック　4.0㎏
鉄A　電線管等　5.0㎏
鉄B　130.0㎏
ステンレス　アンテナ等　48.0㎏

	3
	内訳P4　欠損部（鉄筋露出部）改修は建築施工単価P374欠損部エポキシ樹脂モルタル充てん工法の公表価格の0.8掛けで積算してよろしいでしょうか。
違う場合どの資料のどの単価を採用しているかご指示願います。
	建築施工単価ｐ374欠損部エポキシ樹脂モルタル充填工法の公表価格に実勢率を掛けています。
実勢率については公表できません。

	4
	内訳P4　DP（既存鉄鋼面、B種、下塗り2回+研磨紙+中塗り+上塗り　3級）は建築コスト情報の単価を採用していますか。それとも建築施工単価の単価を採用していますか。それとも両誌の平均を採用していますか。違う場合どの資料のどの単価を採用しているかご指示願います。
	建築コスト情報の市場単価の錆止め塗り亜鉛めっき鋼・鋼製建具面（屋内外）Ａ種（作業工程Ａ種）の単価を準用し、工程Ｂ種の仕様に合わせて作成した代価を２回と、建築コスト情報の耐候性塗料塗り（ＤＰ）の鉄鋼面３級を合計したものを採用しています。

	5
	内訳P4　DP（既存鉄鋼面、細幅、A種、下塗り2回+研磨紙+中塗り+上塗り　3級）は錆止め塗料塗り（細幅物：現場1回塗り糸幅）亜鉛メッキ鋼面　変性エポキシ樹脂プライマーの建築コスト情報・建築施工単価の2誌平均単価を2回分と建築施工単価のDP細幅　3級を複合して積算してよろしいでしょうか。違う場合どの資料のどの単価を採用しているかご指示願います。
	質問番号４の単価に糸幅を掛けたものを採用しています。

	6
	内訳P3　仮設材運搬費の脚立足場（階段）分は平屋建で積算していますか。それとも7階建で積算していますか。
	平家建で積算しています。

	7
	内訳P3　仮設材運搬費の脚立足場（バルコニー、共用廊下）分は平屋建で積算していますか。それとも7階建で積算していますか。
	平家建で積算しています。

	8
	内訳P9　発生材積込運搬のコンクリート塊の比重換算（ｔ/㎥）は1.48で積算していますか。
	比重換算（ｔ／㎥）は2.3で積算しています。


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
