質問番号：  a0216 　
質問締切日：　R5.10.4　

質問回答書
	案件番号
	5051000182

	案件名
	田浦行政センター屋上防水改修工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	電気設備工事　別紙明細00-0010　取外し
メッセンジャーワイヤー取外し2.0㎜
別紙明細00-0010

メッセンジャーワイヤー再取付2.0㎜
が公共建築工事積算基準に記載がございません。代価がありましたらご指示下さい。
	公共建築工事積算基準にメッセンジャーワイヤーの記載が無い為、600V絶縁電線2.0㎜(0.011)の歩掛を代用しています。

	２
	機械設備工事　別紙明細00-0012　保温・塗装
配管用炭素鋼鋼管（白管）につきまして
塗装の材料の指定はありますか。
あればご指示下さい。
	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）－令和４年版－」に準拠してください。

	３
	機械設備工事　別紙明細00-0014　配管類撤去
既設給水管保温撤去・既設消火管保温撤去
既設膨張管保温撤去の3項目が公共建築工事積算基準に記載がありません。代価があればご指示下さい。
	給水管保温撤去及び膨張管保温撤去については記載があり、公共建築工事積算基準より作成しています。
消火管保温撤去については、給水管保温撤去と同じ人工を採用しています。

	４
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
