
住所：神奈川県横須賀市
浦郷町５丁目２９３１番地

一 般 平 面 図 S=1/1200

工事概要：建具更新２箇所
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既存外壁

既存水切 撤去・残置

既存モルタル金コテ厚30

シャッターレール残置

既存ステンレス沓摺 撤去・残置

既存シャッターケース

既存床：エポキシ樹脂塗床　厚2.0
　　モルタル金コテ

　　無筋コンクリート

【
S
S
S
-
1
】

190 325

ステンレス製

ステンレスシャッターボックス　

既存レール使用　

SUS  t=1.5    HL

1

新 設

▽ 1FL TP+ 3.200m

3
,
0
0
0

3,000

S = 1:250

電動一式：電動開閉装置

障害物感知装置
３点式カウンタ付ﾎﾞｯｸｽ型スイッチ

電動シャッター
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シャッター：撤去・新設
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既存シャッターレール残置
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内部改修

壁（シャッターボックス上部：取り外し時）

改修前 ： 既存 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上　塩化ビニル樹脂エナメル塗仕上（VP）

改修後 ： 既存 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上　つや有合成樹脂エマルションペイント塗（EP-G）

SUS304　厚1.5
建築用塗膜防水材　凸凹模様　ローラー

工事施工範囲
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無着色陽極酸化塗装複合皮膜　BB-1種
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S = 1/120
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既存両開きアルミフラッシュドア撤去・新設

工事施工範囲

：コンクリートカッター 斫り共

内側

外側
ヘッドタンク室

シーリング（外側四周）

備考

性能等級：B種

仕上げ塗装色：ブロンズ

見込み
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ドアーチェック×１（ストップ有）

握玉付きシリンダー錠
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詳細断面図（上部） S=1/6

詳細平面図 S=1/6

気密材

シーリング材撤去・新設

防水モルタル充填

気密材
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シャッター電源接続箱
※離線及び結線は電気工事とする

撤去：1φ2W,0.125kW
今回：1φ2W,0.125kW

※建築工事

既設電灯分電盤
※シャッター系統の２次側配線を更新

撤去:CV2sq-3C(既設E25)
今回:CE2sq-3C(HIVE22)

※既設配管は残置とする
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滅菌棟平面図（電気設備）　S=1/200

放流桝　


